РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

 АДМИНИСТРАЦИЯ КОРОТЫШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

19 мая 2023 г.                                                                                               № 12
с. Коротыш

	О внесении изменений в постановление администрации Коротышского сельского поселения № 67 от 30 декабря 2011 года «Об утверждении схемы теплоснабжения Коротышского сельского поселения»


В целях ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Коротышского сельского поселения администрация Коротышского сельского поселения постановляет:
1. Внести в постановление администрации Коротышского сельского поселения № 67 от 30 декабря 2011 года «Об утверждении схемы теплоснабжения Коротышского сельского поселения» (в редакции постановлений администрации Коротышского сельского поселения № 24 от 06 июля 2015 года, № 8 от 13 апреля 2017 года, № 23 от 11 апреля 2018 года; №8 от 09.03.2023г.) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции, прилагается.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Менеджеру  Г.Н. Проскуриной опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Коротышского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Ливенского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
                        Глава администрации                             С.Н. Янзин
Приложение 

к постановлению администрации
Коротышского сельского поселения

от  19 мая  2023 г. № 12
Схема теплоснабжения Коротышского сельского поселения.

1. Раздел « Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения».

1) Коротышское сельское поселение включает в себя один населенный пункт – село Коротыш. На территории Коротышского сельского поселения находится жилых 254 дома усадебного типа, а также 5 пятиэтажных домов (395 квартир) и 2 двухэтажных дома (24 квартиры). Общая площадь жилищного фонда составляет 36831, 5 м 2.  Площадь многоэтажных домов:                                                                                                           ул. Заводская, д.1 площадь – 4237,9 м²,80 квартир

ул. Заводская, д.2 площадь- 4338,2 м², 80 квартир

ул. Заводская, д.3 площадь- 4073,6 м², 76 квартир

ул. Заводская, д.6 площадь – 4284,8 м², 80 квартир

ул. Заводская, д.4 площадь- 554,5 м², 12 квартир

ул. Заводская, д.5 площадь- 554,1 м², 12 квартир

ул. Овражная, д.1 площадь- 4237,7 м², 79 квартир

	№
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Год  ввода  в эксплу-

атацию
	Харак-теристика объекта
	Кадастровый

(условный) номер объекта
	Техническое состояние объекта
	Стоимость объекта
	Правоустанавливающие документы

	
	
	
	
	
	
	
	балансовая
	остаточная
	

	1. 
	Тепловые сети
	Российская Федерация, Орловская область, Ливенский район, 

с. Коротыш
	1980
	Протяжен-ность –  2640 м
	57:22:0000000:1310
	Удовлетворительное
	5 964 733,22
	0,00
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, номер государственной регистрации права  57:22:0000000:1310 57/065/2018-2 от 25.10.2018 г.

	2. 
	Центральный тепловой пункт
	Российская Федерация, Орловская область, Ливенский муниципальный район, с/п Коротышское,

с. Коротыш,

ул. Заводская, владение 5а
	1980
	Площадь –  
152,4 кв. м
	57:22:0850103:907
	Удовлетворительное
	277 319,04
	0,00
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, номер государственной регистрации права  57:22:0850103:907-57/065/2018-3 от 25.10.2018 г.


2) Сведения о составе имущества

3) В новой индивидуальной застройке планируется использование индивидуальных источников тепловой энергии.

4) Объем потребления тепловой энергии составляет 5568,34 Гкал/год
2. Раздел «Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников энергии и тепловой нагрузки».

1) Использование котельной ООО «Ливныстрой» нецелесообразно по причине большой удаленности от потребителей тепловой энергии, для решения данной проблемы планируется в первый год пятилетнего периода строительство новой котельной  в  с. Коротыш.

2) В Коротышском сельском поселении теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется от отдельно стоящей котельной.

     Теплоносителем для системы отопления горячего водоснабжения          является сетевая вода с расчетными температурами Т=150-70 С, Т= 95-70 С. Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием. Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и из оцинкованных - для систем горячего водоснабжения.  Планируется постройка котельной в селе Коротыш с годовым расходом условного топлива 1,328 тыс. т.у.т./год.

3) Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных автономных, отопительных и водонагревательных систем (работающих на природном газе).

3. Раздел « Перспективные балансы теплоносителя».
1) Имеется одна установка производящая 1387 т.у.т./год, обеспечивающая горячей водой многоквартирные дома и объекты социальной сферы.
4. Раздел «Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

1) Планируется постройка новой котельной расположенной в непосредственной близости от потребителей.

2) Новая котельная планируется с годовым расходом 1,328тыс. /т.у.т. при присоединенной нагрузке.

3) Планируется строительство участка тепловых сетей от новой котельной до действующей системы теплоснабжения с частичной реконструкцией.
4) Отопление многоквартирных домов предусмотрено от центральной системы теплоснабжения. Перевод отдельных квартир на индивидуальное поквартирное отопление не предусмотрен.
5) Капитальный ремонт участка водопровода горячего водоснабжения в с. Коротыш от ЦТП до дома №6 по ул. Овражная (частный сектор).

5. Раздел «Перспективные топливные балансы».

1) Вид топлива газ. Использование резервного топлива не планируется.
6. Раздел «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

1) Не требуется по причине отсутствия второго источника тепловой энергии.
7. Раздел «Существующие положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».
1) Подраздел «Функциональная структура теплоснабжения»

      а)
зоны действия производственных котельных – многоквартирные дома и социальная сфера в селе Коротыш.

      б) зоны действия индивидуального теплоснабжения – индивидуальная застройка.
          2)  Подраздел «Источники тепловой энергии».

      а) структура основного оборудования – котлоагрегат ДКВР 10/23, производительность проектная 10/9,1 Гкал/час.

      б) потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды - на производственные здания 19,9270 т.у.т./год, сторонние потребители 1406,519 т.у.т./год.

      д) год ввода в эксплуатацию 1982 год.

      е) график изменения температур прилагается (приложение 1)

      ж) среднегодовая загрузка оборудования – 70%

       з) способы учета тепла, отпущенные в тепловые сети – по счетчикам и по нормам.

       и) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии – за 5 лет аварий не было.
 3) Подраздел « Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты».

а) бумажные карта (схема) прилагается (приложение 2).

б) год начала эксплуатации – 1982 год, тип изоляции – минвата. Преобладающими почвами на территории поселения являются черноземы 
выщелочные и оподзоленные. Значительную часть занимают темно – серые лесные почвы.
в) отпуск тепла в тепловые сети проходит в соответствии с графиком регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

е) используются чугунные радиаторы.

ж) рабочее давление от 8 до 10 кгф см2

и) существует наличие защиты тепловых сетей от превышения давления.

4) Подраздел «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии».

а) В случае отказа собственников помещений  многоквартирных домов от услуг теплоснабжающей организации.

б) годовой расход тепла на отопление составляет 5568,34 Гкал/год (приложение 3)
в) нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение (приложение 4).

5) Подраздел « Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии» (приложение 5).

6) Подраздел «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом».

а) Вид и количество используемого основного топлива содержится в технической характеристики котельной (приложении 6).

7) Подраздел «Тарифы на тепловую энергию» содержится в (приложении 7).

8) Подраздел «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения». 

а)  существует проблема большой удаленности котельной от потребителей тепловой энергии.

8. Раздел «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

а) увеличения объемов потребления не планируется.

9. Раздел «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

а) планируется строительство новой котельной и реконструкция тепловых сетей.

10. Раздел «Оценка надежности теплоснабжения».

а) нарушений в подаче тепловой энергии за период 5 лет не было.

11. Раздел « Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

а) по предварительным расчетам на строительство котельной потребуется 

33 500 000 (Тридцать три миллиона пятьсот тысяч рублей) 00 копеек.
б) структура отпуска тепловой энергии потребителям (приложение 8).

в) расчет расхода теплоэнергии по жилому поселку (приложение.9) 

г) нормативная потребность в тепловой энергии и топливе (приложение 3).

д) протяженность магистральных и распределительных тепловых сетей, сетей ГВС и паровых сетей (приложение 10).

12. Раздел «Решение об определении единой теплоснабжающей организации». 
    Определить гарантирующих поставщиков в сфере теплоснабжения:

  - теплоснабжающая организация ООО «Ливныстрой»;

  - теплосетевая организация ООО «Аквасервис».
13. Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов таких систем, в том числе при отказе элементов теплоснабжения, связанного с прекращением подачи тепловой энергии.

13.1. Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения
Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения: выход из строя всех насосов сетевой группы;
прекращение подачи природного газа (авария на наружном газопроводе); порыв на тепловых сетях, аварийная остановка котлов, аварийная остановка насосов сетевой группы, человеческий фактор.
Таблица № 1 «Риски возникновения аварий, масштабы и последствия»
	Вид аварии
	Возможная причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования

	1
	2
	3
	4

	Остановка котельной
	Выход из строя всех насосов сетевой группы
	Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Локальный

	Остановка котельной
	Прекращение подачи природного
газа (авария на наружном газопроводе)
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах
	Локальный

	Кратковременное нарушение теплоснабжения объектов жилищно- коммунального хозяйства, социальной сферы
	Порыв на тепловых сетях, аварийная остановка котлов, аварийная остановка насосов сетевой группы, человеческий фактор
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры и напора в зданиях и домах
	Локальный


13.2. Возможная обстановка на объектах ЖКХ

В ходе отопительного сезона возможны аварийные ситуации, связанные со значительным износом инженерных коммуникаций, который составляет более 54%.

Кроме того, одной из наиболее существенных причин аварийных остановок котельных в зимний период является несанкционированный отбор воды, а также сверхнормативные потери теплоносителя в системе отопления.

На территории сельского поселения находится 1 котельная по всем видам собственности:1 котельная, работающая на газовом топливе, 0 на угольном, 0 - на электроэнергии и 0 на жидком топливе.

Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности составляет 6,169 км, в том числе ЖКХ муниципальных организаций 6,169 км. Центральных тепловых пунктов (ЦТП) -1.

В случае аварийной остановки котельной, отпускающей тепловую энергию населению, возможно нарушение условий жизнеобеспечения:

в сельском поселении – от 0,1 до 1,5 тыс. человек (в т.ч. из 5 социально-значимых объектов: МБОУ «Коротышская СОШ», МБДОУ детский сад №8 с. Коротыш, БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ» Коротышская амбулатория,  ООО «Досуг», ООО «Эдем»).

Изношенность: котельных –60%, тепловых сетей- 40%.

Вывод: Повышенный износ оборудования и тепловых распределительных сетей увеличивает вероятность возникновения аварий на объектах ЖКХ.
13.3. Возможная обстановка при авариях на объектах топливно-энергетического комплекса

Орловская область входит в общую систему энергетики Центрального региона России, в состав Орловской энергосистемы входит: 

Орловская ТЭЦ






330 МВт;

Ливенская ТЭЦ






12 МВт;

Орловская газотурбинная ТЭЦ



6 МВт.

Собственная выработка электроэнергии составляет 348 МВт.,что обеспечивает электроэнергией потребителей области на 60% от потребности. Недостающая электроэнергия поставляется  Елецкой электроподстанции (500 кВ – 6 МВт) (Липецкая область). Энергосистема  на территории района построена по кольцевому принципу с использованием резервных линий, что существенно повышает устойчивость энергоснабжения потребителей. По территории области проложено 2210 км электрических сетей. Поставка электроэнергии потребителям на территории района  осуществляется через 24 трансформаторных подстанции Орловской энергосистемы, принадлежащих: ОАО «ФСК ЕЭС» - Чернозёмное предприятие магистральных электрических сетей, ОАО «Орелоблэнерго» и ОАО «МРСК Центра» «Орелэнерго». Энергосистема построена по кольцевому принципу с использованием резервных фидеров, что существенно повышает устойчивость энергоснабжения потребителей. На территории района расположено 24 трансформаторных подстанций, 2200 км воздушных линий и 95,4 км кабельных линий, количество обеспечиваемого населения 30106 чел.   Энергосистема обеспечивается электроэнергией с 24 подстанций: ПС 220/110/10 кВ Ливны (ОМЭСК), ПС 110/10 кВ ЛААЗ (з-д ЛААЗ), ПС 35/10 кВ ССК, ПС 110/35/6 кВ Черкасская, ПС 35/10 кВ Крутое, ПС 35/10 кВ В. Дубрава, ПС 110/35/10 кВ Совхозная, ПС 35/10 кВ Сергиевка, ПС 35/10 кВ Вязовик, ПС 110/35/6 кВ Мясокомбинат, ПС 35/10 кВ Пушкарская, ПС 35/10 кВ Мезенцево, ПС 110/6 кВ Пластмасс, ПС 35/10 кВ Росстани, ПС 35/10 кВ ПС 110/6 кВ ПМ, ПС 35/10 кВ Никольская, ПС 35/10 кВ Коротыш (с/х пред), ПС 110/10 кВ Речица, ПС 35/10 кВ ССК, ПС 220/110/10 кВ Ливны (ОМЭСК), ПС 35/10 кВ Крутое, ПС 35/10 кВ В. Дубрава

При  аварии на сетях электроснабжения, при наиболее неблагоприятном развитии ЧС может произойти обесточивание  населенного пункта сельского поселения на время от нескольких часов до двух суток. При этом будут нарушены условия жизнедеятельности до 1,5 тыс. чел. (эвакуации будут подлежать до 0,3 тыс. чел.), приостановлена работа  5 объектов  социального назначения. При этом резервное энергоснабжение котельной, водозаборов, и КНС осуществляется от передвижных бензиновых и дизельных генераторов. 

Отключения энергоснабжения, приведет к возникновению ЧС локального значения, связанных с нарушением производственных процессов на производстве, нарушением жизнеобеспечения населения, сбросом неочищенных канализационных стоков в реки.
Вывод: Изношенность электрических сетей и трансформаторных подстанций при неблагоприятных погодных условиях (сильный ветер, гололед, мокрый снег и др.) может привести к возникновению ЧС, связанных с нарушением энергоснабжения потребителей.

13.4. Возможная обстановка на объектах ЖКХ при отключении подачи природного газа на территории района

На территории района находится 108 котельных по всем видам собственности: 38 котельных, работающих на газовом топливе, 0 на угольном, 70- на электроэнергии и 0 на жидком топливе.

По территории района проходят магистральные газопроводы: 

	«Уренгой-Помары-Ужгород»
	1420 мм.
	74 кгс./см2.
	35 км
	1986 г

	«Елец – Кременчуг – Кривой Рог»
	1420 мм.
	74 кгс./см2.
	35 км
	1986 г

	«Ямбург – Западная граница»
	1420 мм.
	74 кгс./см2.
	35 км
	1986 г

	 «Елец – Курск – Диканька»
	1220 мм.
	74 кгс./см2.
	35 км
	1986 г

	«Елец-Курск»
	1220 мм.
	74 кгс./см2.
	35 км
	1986 г


Организацией, обслуживающей магистральные газопроводы на территории района является Должанское направление магистральных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз Москва»,  участки газопроводов:
Протяженность магистральных газопроводов – 175 км.

Протяженность газопроводов-отводов – 675 км.

Количество компрессорных станций – 0 ед.

Количество газораспределительных станций: ГРП, ШРП –  179 ед.

Организацией, обслуживающей газопроводы на территории района, является:  ОАО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны.
Для обеспечения подачи газа в систему газоснабжения, при выходе из строя подземной части газораспределительных станций и опорных газорегуляторных пунктов, на объектах района оборудованы подземные обводные газопроводы, с установкой на них оконечных устройств. Сети газопроводов среднего давления закольцованы, а тупиковые соединены перемычками.
Вывод: Вероятность аварий на объектах газоснабжения низкая и не приведет к существенному нарушению жизнеобеспечения населения района.

Общие выводы из оценки возможной обстановки

При авариях на системе газоснабжения предусмотрено переключение по обводным газопроводам. В случае аварии на газопроводах и газораспределительных станциях вводится График №2 «Аварийного газоснабжения предприятий Орловской области», при котором промышленные потребители немедленно отключаются и переводятся на резервное топливо, а население и коммунально-бытовые потребители обеспечиваются газом, оставшимся в коммуникациях.
При авариях систем отопления при низких температурах потребуется устранение аварии в кратчайшие сроки. В случае продолжительного времени на ликвидацию аварии в системе отопления предусмотрено отселение людей в пункты обогрева и размещения населения до подачи тепла в жилые дома. Для этих целей в районе заранее спланированы 15 пунктов временного размещения на 2400 человек.
В случае выхода из строя централизованных систем водоснабжения, водоснабжение населенного пункта предусматривается из одиночных артезианских скважин, шахтных колодцев, родников, резервуаров чистой воды. Так же, предусмотрено обеспечение водой населения оборудованием раздаточных пунктов воды из автоцистерн и поливомоечных машин силами объектов экономики.
Технические средства, осуществляющие подвоз и доставку питьевой 
и технической воды для обеспечения нужд населения и бесперебойной работы котельных в случае возникновения аварии на сетях водоснабжения при нарушении условий жизнеобеспечения населения района 

  Таблица 2.  

	№ п/п
	Наименование организации

и адрес, выделяющая транспортное средство
	ФИО руководителя, телефон 
	Тип емкости для воды
	Марка автомобильного шасси, на котором вывозится емкость, проходимость
	Объём резервуара, 

куб.м
	Возможность доставки воды

(питьевая, техническая)

	1. 
	ООО «Жилком»

г. Ливны, пер. Октябрьский, 

д. 2г
	Саидов Саид Халидович

тел (848677)

3-38-36
	Цистерна
	ГАЗ-131,

повышенная
	3
	Питьевая

	2. 
	АОНП "Успенское",

Ливенский район,

с. Успенское, 

ул. Мира,

д.21


	Пеньков Михаил Кузьмич

тел. (848677)

2-17-10
	Прицеп-цистерна
	К-744,

высокая
	11
	Техническая

	3. 
	ЗАО "Орловское" Ливенский район,

д. Орлово,

ул. Орловская, д.96


	Першин Алексей Леонидович тел. (848677)

2-14-60
	Цистерна
	Камаз-55102, повышенная
	11
	Техническая

	4. 
	ООО "Речица",

Ливенский район,

с.Речица, ул.Центральная

д.50.
	Шалимов Дмитрий Дмитриевич тел. (848677)

2-11-75
	Цистерна
	МТЗ 1221, высокая


	11
	Питьевая

	5. 
	
	
	Цистерна
	МТЗ 1221, высокая
	11
	Техническая

	6. 
	КХ "50лет Октября",

Ливенский район,

с. Троицкое, 

ул. Быкова,

д.4.
	Алдобаева Нина Михайловна

тел. (848677)

7-08-55
	Цистерна
	МТЗ 1221, высокая
	3
	Питьевая

	7. 
	АО "ПЗ "Сергиевский"

Ливенский район,

с. Сергиевское

ул.Пентюхова

д.8
	Дедяев Юрий Сергеевич тел. (848677)

7-19-71
	Прицеп-цистерна
	Т-150,

высокая
	11
	Техническая

	8. 
	ООО "Коротыш",

Ливенский район,

 д. Росстани, микрорайон Совхозный, д.21.
	Сорокин Александр Евгеньевич тел. (848677)

6-72-62
	Прицеп-цистерна
	МТЗ 1221, высокая
	11
	Питьевая

	9. 
	АО "ПЗ им. А.С. Георгиевского" Ливенский район,

пос. Совхозный

ул. Центральная, д.10.
	Алдобаев Александр Михайлович тел. (848677)

2-26-73
	Цистерна
	МТЗ 1221, высокая


	11
	Питьевая

	10. 
	
	
	Цистерна
	МТЗ 1221, высокая


	11
	Техническая


14.Инвестиции на реконструкцию нового строительства
а) Задание и основные мероприятия по реконструкции:

	№ 
	Наименования
мероприятий
	Описание мероприятий
	Сроки исполнения, год
	Стоимость, тыс. руб.
	Источники финансирования

	
	
	
	
	
	средства Концессионера, тыс. руб.
	средства Концедента, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	На услуги по передаче тепловой энергии

	1.
	Реконструкция тепловой сети по адресу: ул. Заводская, с. Коротыш, Ливенский район, Орловская область 


	Замена изношенного участка  сети теплотрассы протяженностью18,08 м в двухтрубном исчислении диаметром 219 мм, изношенных чугунных задвижек  на чугунные диаметром 200 мм в количестве 2 шт. и изношенных чугунных задвижек  на чугунные диаметром 50 мм в количестве 2 шт.
	2023
	100,00
	100,00
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Замена изношенного участка сети теплотрассы протяженностью14,41 м в двухтрубном исчислении диаметром 219 мм


	2024
	60,00
	60,00
	0,00

	
	
	Замена изношенного участка сети теплотрассы протяженностью12,01 м в двухтрубном исчислении диаметром 219 мм, и изношенного участка трубопровода протяженностью 16,86 м диаметром

57 мм
	2025
	80,00


	80,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Замена изношенного участка сети теплотрассы  протяженностью 18,00 м в двухтрубном исчислении диаметром 219 мм, и изношенного участка сети 

теплотрассы  протяженностью 28,75 м двухтрубном

 исчислении диаметром 159 мм
	2026
	150,00
	150,00
	0,00

	
	
	Замена изношенного участка сети теплотрассы протяженностью 36,03 м в двухтрубном исчислении диаметром 219 мм, изношенного участка трубопровода

протяженностью 39,59 м диаметром 89 мм, и изношенного участка сети трубопровода протяженностью 39,58 м, диаметром 76 мм  
	2027
	250,00
	250,00
	0,00

	
	
	Замена изношенного участка сети теплотрассы протяженностью 22,10 м в двухтрубном исчислении диаметром 219 мм, изношенного участка сети теплот-

рассы  протяженностью 19,25 м в двухтрубном исчислении диаметром 159 мм, изношенного участка сети трубопровода протяженностью 30,63 м, диаметром 89 мм и изношенного участка трубопровода  протяженностью 28,02 м диаметром 

57 мм
	2028
	290,00
	290,00
	0,00

	
	
	Замена изношенного участка сети теплотрассы  протяженностью 28,82 м в двухтрубном исчислении диаметром 219 мм
	2029
	220,00
	220,00
	0,00

	
	
	Замена изношенного участка сети теплотрассы  протяженностью 24,52 м в двухтрубном исчислении, диаметром 219 мм и  изношенного участка

трубопровода протяженностью 92,60 м диаметром 

76 мм


	2030
	270,00
	270,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Замена изношенного участка сети теплотрассы  протяженностью 24,50 м в двухтрубном исчислении диаметром 219 мм


	2031
	219,49
	219,49
	0,00

	
	
	
	
	1639,490
	1639,490
	0,00

	На нужды горячего водоснабжения

	2.
	Реконструкция центрального теплового пункта по адресу: ул. Заводская, владение 5 «А», с. Коротыш, Ливенский район, Орловская область
	Замена участка трубопровода горячего водоснабжения протяженностью 19,79 м,  внутри центрального теплового пункта диаметром 57 мм


	2023
	25,00
	25,00
	0,00

	
	
	Замена участка трубопровода  горячего водоснабжения  протяженностью 7,33 м,  диаметром 57 мм и участка трубопровода горячего водоснабжения протяженностью 8,51 м, диаметром 89 мм внутри центрального теплового пункта


	2024
	20,0
	20,0
	0,00

	
	
	Замена участка трубопровода горячего водоснабжения протяженностью 11,87 м, диаметром 89 мм внутри центрального теплового пункта


	2025
	15,00
	15,00
	0,00

	
	
	Замена  участка  трубопровода  горячего водоснабжения протяженностью 7,92 м, диаметром 

76 мм внутри  центрального теплового пункта
	2026
	10,00
	10,00
	0,00

	
	
	Замена участка трубопровода горячего водоснабжения протяженностью 11,87 м, диаметром 76 мм внутри центрального теплового пункта
	2027
	15,00
	15,00
	0,00

	
	
	Приобретение оборудования, водонагревателя  для приготовления горячей воды внутри центрального теплового пункта
	2028
	18,00
	18,00
	0,00

	
	
	Замена участка трубопровода  горячего водоснабжения протяженностью 14,25 м, диаметром 76 мм внутри центрального теплового пункта
	2029
	18,00
	18,00
	0,00

	
	
	Замена участка трубопровода горячего водоснабжения протяженностью 1,78 м, диаметром 76 мм и участка горячего водоснабжения протяженностью 6,93 м,  диаметром 89 мм внутри центрального теплового пункта
	2030
	11,00
	11,00
	0,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Замена участка трубопровода горячего водоснабжения протяженностью 4,47 м, диаметром 89 мм внутри центрального теплового пункта


	2031
	5,650
	5,650
	0,00

	 
	137,650
	137,650
	0,00

	Итого
	1777,140
	1777,140
	0,00


Приложение 3

Нормативная потребность в тепловой энергии на отопление зданий

 по сетям ООО «Аквасервис»  конечным потребителям 
	№

п/п
	Наименование
	Общий объем здания, м3
	Уд. отоп. Хара-ктери-стика
	Нор-ми-руе-мая 

tвнС
	Средне-часовой расход тепла на отопле-ние Гкал/

час
	Годовой

расход тепла на отопле-ние Гкал/год
	январь
	февраль
	март
	апрель
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	
	Население
	
	
	
	1,8030
	4568,4
	743,2
	745,9
	737,8
	308,5
	432,6
	613,4
	791,4

	1
	ул. Заводская, №1
	19382,75
	0,37
	18
	0,336
	851,4
	138,50
	139,01
	138,50
	138,50
	138,50
	138,50
	138,50

	2
	ул. Заводская, №2
	19866,5
	0,37
	18
	0,344
	871,6
	141,80
	142,32
	141,80
	141,80
	141,80
	141,80
	141,80

	3
	ул. Заводская, №3
	20042,75
	0,37
	18
	0,347
	879,2
	143,03
	143,56
	143,03
	143,03
	143,03
	143,03
	143,03

	4
	ул. Заводская, №4
	2140
	0,53
	18
	0,053
	134,3
	21,85
	21,93
	21,85
	21,85
	21,85
	21,85
	21,85

	5
	ул. Заводская, №5
	2140
	0,53
	18
	0,053
	134,3
	21,85
	21,93
	21,85
	21,85
	21,85
	21,85
	21,85

	6
	ул. Заводская, №6
	18990,3
	0,37
	18
	0,329
	833,6
	135,61
	136,11
	135,61
	135,61
	135,61
	135,61
	135,61

	8
	ул. Овражная, д.1
	19672
	0,37
	18
	0,341
	864,0
	140,56
	141,08
	140,56
	140,56
	140,56
	140,56
	140,56

	
	Бюджет
	
	
	
	0,3760
	842,8
	138,50
	150,4
	136,3
	56,2
	78,9
	113,0
	146,4

	9
	амбулатория
	2815
	0,41
	20
	0,055
	146,2
	20,26
	25,45
	23,48
	10,45
	14,58
	19,79
	25,05

	10
	Дом культуры
	2365
	0,37
	16
	0,040
	95,9
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Детский сад
	5300
	0,34
	20
	0,088
	234,0
	0,00
	40,73
	37,58
	16,73
	23,33
	31,67
	40,08

	12
	Школа
	13100
	0,33
	16
	0,193
	462,6
	0,00
	84,24
	75,21
	29,02
	40,99
	61,51
	81,23

	
	Прочие потребители
	
	
	
	0,0082
	19,1
	
	3,5
	3,1
	1,1
	1,6
	2,5
	3,4

	13
	ООО «Досуг»
	161,9
	0,58
	15
	0,004
	9,5
	0,00
	1,76
	1,55
	0,57
	0,81
	1,26
	1,69

	14
	ООО «Эдем»
	161,9
	0,58
	15
	0,004
	9,5
	0,00
	1,76
	1,55
	0,57
	0,81
	1,26
	1,69

	
	Итого
	126138,1
	
	
	2,1872
	5119,49
	885,08
	899,86
	877,17
	365,87
	513,13
	733,11
	941,17


Нормативная потребность в тепловой энергии на отопление зданий

по АО «ОЗСК» 

	№

п/п
	Наименование

производственных зданий
	Общий объем зданий, м3
	Уд. 

отоп.

характе-ристика
	Норми-

руемая 
tвнС
	Средне-

часовой 

расход 

тепла на

 отопление Гкал/час
	Годовой

расход тепла на 

отопление 

Гкал/год

	1
	Цех кирпича
	74360
	0,36
	16
	1,550
	3715,0

	2
	Заводоуправление
	6590
	0,38
	18
	0,120
	304,1

	3
	РММ
	6912
	0,4
	18
	0,170
	430,7

	4
	Транспортный цех
	4320
	0,55
	16
	0,106
	254,5

	5
	Теплица
	4500
	1,3
	20
	0,286
	761,3

	6
	Депо
	580
	0,7
	16
	0,02
	47,9

	7
	СГП
	850
	0,75
	18
	0,030
	75,6

	8
	Охрана
	312
	0,45
	18
	0,007
	16,7

	9
	Сбыт
	520
	0,43
	18
	0,010
	26,5

	10
	Подогрев песка и галерея 
	1665
	0,3
	12
	0,020
	42,0

	11
	Компрессорная
	2100
	0,45
	16
	0,042
	92,0

	
	Итого
	102709
	
	
	2,362
	5766,29


Приложение  4

НОРМАТИВЫ

Теплоснабжения и горячего водоснабжения

	
	Ед. изм.


	ООО « Аквасервис»

	На отопление 1 м2 общей площади в течение отопительного сезона      (205) дней


	Гкал
	-------

	На горячее водоснабжение на 1м3

воды


	Гкал
	1 полугодие - 0,0497
2 полугодие – 0,05415


Приложение 5

Расчет расхода газа на производство тепловой энергии
по  ООО «Ливныстрой»

	
	Выработка т/энергии


	Котел №1 рег.№ 0-92

Расход у/т на выработку 
1 Гкал

	Расход у/т на выработку тепла 

(тыс. тн.)

	Расход газа на выработку тепла тыс. куб
	Котел №3 рег.№ 0-94

Расход у/т на выработку 
1 Гкал
	
	Всего
расход у/т на выработку тепла 

(тыс. тн.)

	Всего

расход газа на выработку тепла тыс. куб
	Расход

условного топлива на выработку кг. ут /т 1Гкал
	Расход газа на выработку

1 Гкал м3/Гкал

	
	
	
	
	
	
	Расход у/т на выработку тепла 

(тыс. тн.)

	Расход газа на выработку тепла тыс. куб
	
	
	
	

	Январь
	2 950,00
	163,62
	482,68
	419,72
	
	
	
	482,68
	419,72
	163,620
	142,278

	Февраль
	2 800,00
	163,62
	458,14
	398,38
	
	
	
	458,14
	398,38
	163,620
	142,278

	Март
	2 610,00
	165,12
	430,96
	374,75
	
	
	
	430,96
	374,75
	165,120
	143,583

	Апрель
	1 953,00
	0,00
	0,00
	0,00
	161,96
	316,31
	275,05
	316,31
	275,05
	161,960
	140,835

	Май
	1 780,82
	0,00
	0,00
	0,00
	161,96
	288,42
	250,80
	288,42
	250,80
	161,960
	140,835

	Июнь
	1 624,75
	0,00
	0,00
	0,00
	161,96
	263,14
	228,82
	263,14
	228,82
	161,960
	140,835

	1 полугодие
	13 718,573
	164,088
	1 371,78
	1 192,85
	162,96
	867,87
	754,67
	2239,653
	1947,524
	163,257
	141,963

	Июль
	1 515
	0,00
	0,00
	0,00
	161,96
	245,37
	213,36
	245,37
	213,36
	161,960
	140,835

	Август
	1 677,30
	0,00
	0,00
	0,00
	160,92
	269,91
	234,71
	269,91
	234,71
	160,920
	139,930

	Сентябрь
	1 635,00
	0,00
	0,00
	0,00
	160,92
	263,10
	228,79
	263,10
	228,79
	160,920
	139,930

	Октябрь 
	2 484,127
	164,57
	408,81
	355,49
	
	
	
	408,81
	355,49
	164,570
	143,104

	Ноябрь
	2 948,00
	163,165
	481,01
	418,27
	
	
	
	481,01
	418,27
	163,165
	141,883

	Декабрь
	3 055,00
	163,165
	498,47
	433,45
	
	
	
	498,47
	433,45
	163,165
	141,883

	2

полугодие
	13 314,427
	163,58
	1 388,29
	1 207,21
	161,246
	778,385
	676,856
	2166,677
	1884,067
	162,732
	141,506

	Год 
	27 033
	163,830
	2 760,07
	2 400,06
	246,830
	2514,134
	2186,20
	4406,330
	3831,591
	162,998
	141,738


БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

по  ООО «Ливныстрой»
	Наименование котельной
	Всего
	Полезный отпуск тепловой энергии (Гкал)

	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	1 полугодие
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	2 полугодие

	2023 год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Коротыш, ул. Заводская 18
	25371,03
	2850,00
	2600,00
	2510,00
	2153,00
	1780,82
	1768,995
	13662,815
	1515
	1607,3
	1678,788
	2004,127
	2348
	2555
	11708,215


Приложение 6

Технические показатели работы котельной

	Наименование
	Ед. изм.
	Показатели

	Количество котельных
	шт.
	1

	Марка (тип) установленных котлов
	
	ДКВР-10-23

	Количество котлов
	шт.
	3

	Количество рабочих котлов
	шт.
	1

	Количество резервных котлов
	шт.
	2

	Производительность котла
	т. пара/час
	10

	Номинальная мощность котла
	Гкал/час
	8,3

	Присоединенная  мощность
	Гкал/час
	1,129

	Используемая мощность
	%
	83

	Вид топлива
	
	газ

	Теплоноситель
	
	горячая вода

	Удельный расход условного топлива
	КГ у т/Гкал
	163,01

	Удельный расход электроэнергии
	кВт/Гкал
	39,6

	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерение
	км.
	3,0845

	Диаметр 219 мм
	км.
	1,702

	Способ прокладки 
	
	воздушный

	Диаметр 159 мм
	км.
	0,6328

	Способ прокладки
	
	воздушный

	Диаметр 108 мм
	км.
	0,184

	Способ прокладки
	
	воздушный

	Диаметр 89
	км.
	0,057

	Способ прокладки
	
	воздушный

	Диаметр 76 мм
	км.
	0,1153

	Способ прокладки
	
	воздушный

	Диаметр 57 мм
	км.
	0,3198

	Способ прокладки
	
	воздушный

	Диаметр 40 мм
	км.
	0,0736

	Способ прокладки
	
	воздушный


Техническая характеристика оборудования

 Производственно-отопительной котельной

	№

п/п
	наименование
	показатели

	1
	Тип и количество котлов
	ДКВР- 10-23-3 шт.

	2
	Производительность котельной, Г кал/ч, т/ч
	27,1

	3
	Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Г кал/ч
	1,129

	4
	Завод изготовитель котлов
	Бийский котельный завод

	5
	Год ввода котельной в эксплуатацию
	1982

	6
	Вид топлива
	газ

	7
	Тип ХВО
	ХВ-040-1,5

	8
	Тип автоматики регулирования
	Кристал

	9
	Тип деаэраторов
	ДСА-50/25

	10
	Наличие и тип охладителей выпара
	ОВА-2М

	11
	Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета
	нет

	12
	Давление и температура пара
	10/179,04

	13
	Тип экономайзера
	ЭП 1-330

	14
	Температура уходящих газов, С перед/после экономайзера
	243/83,89

	15
	Наличие режимных карт, средний КПД котлов
	89


Приложение 7

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию,

поставляемую ООО «Ливныстрой» потребителям, на 2020-2023 годы
	№

п/п
	Наименование регулируемой организации

	Вид тарифа
	Год
	Вода

	
	
	
	
	Тарифы на тепловую
энергию с 1 января по 30 июня
	Тарифы на тепловую
энергию с 1 июля по 31 декабря

	1.
	ООО

«Ливныстрой»


	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

(без НДС)

	
	
	одноставочный

руб./Гкал
	2021

2022

2023
	1904,69

1961,33

2010,81
	1961,33

2039,87
2010,81

	  2.
	
ООО

«Ливныстрой»


	Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

	
	
	одноставочный

руб./Гкал
	2021

2022

2023

2023
	2285,63

2353,60

2412,97
	2353,60

2447,84
2412,97
2417,41


*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

                                  Приложение  8
Структура отпуска тепловой энергии потребителям

	№

п/п
	Наименование 
	Ед.

измерен.
	По котельной
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	1 полугодие
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	2 полугодие

	1
	Объем отпуска теплоэнергии потребителям всего 
	Гкал


	23579,612
	2830,331
	2724,325
	 2494,332
	 2034,648
	1460,128
	1457,83
	13001,594
	1289,200
	1339,200
	1337,100
	1846,161
	2226,559
	 2539,798
	10578,018

	2
	На производственные нужды предприятия АО ОЗСК
	Гкал


	18055,00
	1826,26
	1752,89
	1650,00
	1500,00
	1420,00
	1420,00
	9569,150
	1250,00
	1300,00
	1300,00
	1385,85
	1550,00
	1700,00
	8485,85

	3
	На горячее водоснабжение ООО «Аквасервис»
	Гкал


	559,50
	64,674
	54,115
	42,125
	40,128
	40,128
	37,830
	279
	39,200
	39,200
	37,100
	45,000
	55,000
	65,000
	280,500

	4
	Передача тепловой энергии по сетям ООО «Аквасервис» конечным потребителям
	Гкал


	4965,11
	939,40
	917,32
	802,21
	494,52
	
	
	3153,444
	
	
	
	415,311
	621,559
	774,798
	1811,668


Приложение 9

Расчет расхода тепловой энергии по Ливенскому филиалу АО «ОЗСК»
по сетям ООО «Аквасервис»
	Месяц
	Количество дней отопления, дни
	Среднесуточная температура наружного воздуха, t°C

	Январь
	31
	-13

	Февраль
	28
	-4,8

	Март
	31
	-5,2

	Апрель
	23
	+ 7,7

	Октябрь
	31
	+ 6,8

	Ноябрь
	30
	+ 4,6

	Декабрь
	31
	-2,8

	ИТОГО:
	205
	


                     tв-tо ср
Qгод = Qчac-----х 24 х По Гкал/год

                     tв-tн

Qчac - часовой расход теплоэнергии 

tв - внутренняя температура воздуха 

tн - наружная температура воздуха

to/cp - средняя температура наружного воздуха отопительного периода 

По - количество дней отопления

Январь

Население:
        18+13

ул. Заводская, №1: Qгод = 0,336 х-------------- х
 24 х 31 * 1,1 = 193,74 Гкал/год

                                                                 18+26
18+13

ул. Заводская, №2: Qгод = 0,344
х------------ х
 24 х 31
* 1,1
 = 198,35 Гкал/год

18+26

18+13

ул. Заводская, №3: Qгод = 0,347
х------------ х 
24x31
* 1,1 
= 200,08 Гкал/год

18+26

18+13

ул. Заводская, №4: Qгод = 0,053 х------------ х 
24 х 31 * 1,1 = 30,56 Гкал/год

18+26

18+13

ул. Заводская, №5: Qгод = 0,053
х----------- х
24 х 31
* 1,1 
= 30,56 Гкал/год

18+26

18+13

ул. Заводская, №6: Qгод = 0,329
х------------ х 24 х 31
* 1,1 
= 189,70 Гкал/год

18+26

18+13

ул. Овражная, №1: Qгод = 0,341 х--------------- х
24
х
31
*
1,1 =
 196,62 Гкал/год

                                                                 18+26

Бюджетные организации:   
                                                   20+13
Амбулатория: Qгод = 0,055 х ------------ х 24 х 31 * 1,1 = 32,29 Гкал/год

                                                        20+26

20+13

Детский сад: Qгод = 0,088 х-------------- х
 24
 х 31 * 1,1 = 51,66 Г кал/год

20+26

16+13

Школа: Qгод = 0,193 х -------------- х
 24
х
31 * 1,1 = 109,06 Г кал/год

16+26

Прочие потребители:

15+13

ООО «Досуг»: Qгод = 0,0051 х------------ х 24 х 31 * 1,1 = 2,85 Гкал/год

15+26

15+13

ООО «Эдем»: Qгод = 0,0041 х ------------- х 24 х 31 * 1,1 = 2,29 Гкал/год

15+26

Февраль:

Население:

18+4,8

ул. Заводская, №1: Qгод = 0,336 х ---------- х 24 х 28 * 1,1 = 128,70 Гкал/год

18+26

18+4,8

ул. Заводская, №2: Qгод = 0,344 х -------------- х 24 х 28 *
 1,1
= 131,77 Гкал/год

18+26

18+4,8

ул. Заводская, №3: Qгод = 0,347 х -------------- х 24 х 28 *
 1,1
= 132,91 Гкал/год

18+26

18+4,8

ул. Заводская, №4: Qгод = 0,053 х -------------- х 24 х 28 *
 1,1
= 20,30 Гкал/год

18+26

18+4,8

ул. Заводская, №5: Qгод  = 0,053 х -------------- х 24 х 28 * 1,1
= 20,30 Гкал/год

18+26 

18+4,8

ул. Заводская, №6: Qгод = 0,329 х ------------ х
 24 х
 28
 *
 1,1 = 126,02 Гкал/год

18+26

18+4,8

ул. Овражная, №1: Qгод = 0,341 х ------------- х 
24
х
 28 
*
 1,1 = 130,62 Гкал/год

18+26

Бюджетные организации:

20+4,8
Амбулатория: Qгод = 0,055 х ------------- х 24 х 28 * 1,1 = 21,92 Гкал/год

20+26

 20+4,8
Детский сад: Qгод = 0,088 х ------------ х 24 х 28 * 1,1 = 35,07 Гкал/год

20+26

16+4,8
Школа: Qгод = 0,193 х ------------ х 24 х 28 * 1,1 = 70,65 Гкал/год

16+26

Прочие потребители:

15+ 4,8
ООО «Досуг»: Qгод = 0,0051 х -------------- х
 24 х
 28 *
 1,1 = 1,82 Гкал/год

15+26

15+  4,8
ООО «Эдем»: Qгод = 0,0041 х ---------------- х
 24 х
 28
 *
 1,1
= 1,46 Гкал/год

15+26

Март
Население:

18+5,2

ул. Заводская, №1: Qгод = 0,336 х --------- х 24 х 31 * 1,1 = 144,99 Гкал/год

18+26

18+5,2

ул. Заводская, №2: Qгод = 0,344 х ------------- х
 24
х
 31 * 1,1 = 148,44 Гкал/год

18+26

18+5,2

ул. Заводская, №3: Qгод = 0,347 х ------------- 
х
 24
х
 31
 * 1,1 = 149,74 Гкал/год

                                                               18+26

18+5,2 

ул. Заводская, №4: Qгод = 0,053 х ------------- х
24
 х
31
 *
1,1
 =
 22,87 Гкал/год

18+26

18+5,2

ул. Заводская, №5: Qгод = 0,053 х -------------- х
 24
 х
 31
 *
 1,1 
=
 22,87 Гкал/год

18+26

18+5,2

ул. Заводская, №6: Qгод = 0,329 х -------------- х
 24 
х 
31
 *
1,1
 =
 141,97 Гкал/год

18+26

18+5,2

ул. Овражная, №1: Qгод = 0,341 х -------------- х 
24
 х
 31
 *
1,1 
=
 147,15 Гкал/год

18+26

Бюджетные организации:

20+5,2

Амбулатория: Qгод = 0,055 х ------------- х 24 х 31 * 1,1 = 24,66 Гкал/год

20+26

16+5,2

Дом Культуры: Qгод = 0,040 х ----------- х 24х31*1,1 = 16,45 Гкал/год

16+26

20+5,2

Детский сад: Qгод = 0,088 х ------------ х 24 х 31 * 1,1 = 39,45 Гкал/год

20+26

16+5,2

Школа: Qгод = 0,193 х -------------  х 
24 х 31 * 1,1 = 79,73 Гкал/год

16+26

Прочие потребители:

15+5,2

ООО «Досуг»: Qгод = 0,0051 х ----------- х 24 х 31 * 1,1 = 2,09 Гкал/год

15+26

15+5,2

ООО «Эдем»: Qгод = 0,0041 х ------------ х 24 х 31 * 1,1 = 1,65 Гкал/год

15+26

Апрель

Население:

                                                               18-7,7

ул. Заводская, №1: Qгод = 0,336 х --------------- х
 24
х 23 * 1,1 =  47,76Гкал/год

                                                                 18+26

                                                                18-7,7

ул. Заводская, №2: Qгод = 0,344 х -------------- х 
24
 х
 23 *
 1,1 =  48,9 Гкал/год

                                                                18+26

                                                              18-7,7

ул. Заводская, №3: Qгод = 0,347 х ----------- х
 24
х
 23
 * 1,1 = 49,32 Гкал/год

                                                              18+26

                                                              18-7,7

ул. Заводская, №4: Qгод = 0,053 х ----------- х
 24
 х
 23 *
 1,1
 = 
7,53 Гкал/год

                                                              18+26

                                                              18-7,7

ул. Заводская, №5: Qгод = 0,053 х ----------- х
 24
х
 23
*
 1,1
 =
 7,53 Гкал/год

                                                             18+26

                                                             18-7,7

ул. Заводская, №6: Qгод = 0,329 х ----------- х
 24
х
 23 *
 1,1 
=
 46,76 Гкал/год

                                                              18+26

                                                              18-7,7

ул. Овражная, №1: Qгод = 0,341 х ----------- х
 24
 х
 2 3
*
 1,1 
=
 48,47 Гкал/год

                                                              18+26

Бюджетные организации:

                                                       20-7,7


Амбулатория: Qгод = 0,055 х ------------ х
 24
 х
 23
 *
 1,1
 =
 8,93 Гкал/год

                                                   20+26

16-7,7

20-7,7

Детский сад: Qгод = 0,088 х -------------- х
 24 
х
23 
*
1,1
 =
14,29
Гкал/год

20+26

16-7,7

Школа: Qгод = 0,193 х -------------- х
 24 х
 23
*
 1,1 =
 23,16
 Гкал/год

16+26

Прочие потребители:

                                                       15-7,7

ООО «Досуг»: Qгод = 0,0051 х ----------- х 24 
х
 23 *
 1,1 =
 0,55 Гкал/год

                                                       15+26

                                                      15-7,7

ООО «Эдем»: Qгод = 0,0041 х ----------- х
 24 
х
23
 * 
1,1
 =
 0,44
 Гкал/год

                                                      15+26

                                                                  18-7,7

Октябрь

Население:

18-6,8

ул. Заводская, №1: Qгод =  0,336 х ------------ х
24
 х
 31 * 1,1 = 69,7 Гкал/год

18+26

18-6,8

ул. Заводская, №2: Qгод = 0,344 х ------------- х
24
 х
 31 * 1,1 = 71,66 Гкал/год

18+26

18-6,8

ул. Заводская, №3: Qгод = 0,347 х ------------- х
24
 х 
31 * 1,1 = 72,29 Гкал/год

18+26

18-6,8

ул. Заводская, №4: Qгод = 0,053 х ------------- х 24
 х
 31 
* 1,1
 = 110,41 Гкал/год

18+26

18-6,8

ул. Заводская, №5: Qгод = 0,053 х ------------- х
24 
х
31 
* 1,1 
= 11,04 Гкал/год

18+26

18-6,8

ул. Заводская, №6: Qгод = 0,329x -------------- x 
24
 х
31
 * 1,1
 =  68,54 Гкал/год

18+26

18-6,8

ул. Овражная, №1: Qгод = 0,341 х ------------- х
24 
х
31
 * 1,1 
= 71,04 Гкал/год

18+26

Бюджетные организации:

20-6,8

Амбулатория: Qгод = 0,055 х ------------ х 24 х 31 * 1,1 = 12,92 Гкал/год

20+26

16-6,8

20-6,8

Детский сад: Qгод = 0,088 х ------------ х 24 х 31 * 1,1 = 20,67 Гкал/год

20+26

16-6,8

Школа: Qгод = 0,193 х -------------- х
24
 х 31 * 1,1 = 34,60 Гкал/год

16+26

Прочие потребители:

15-6,8

ООО «Досуг»: Qгод = 0,0051 х -------------- х
 24
 х
 31 * 1,1 = 0,83 Гкал/год

15+26

15-6,8

ООО «Эдем»: Qгод = 0,0041 х ------------  х 24 х 31 * 1,1 = 0,67 Гкал/год

                                                      15+26

18-6,8

Ноябрь

Население:

18+4,6

ул. Заводская, №1: Qгод = 0,336 х ---------- х 24 х 30 * 1,1 = 81,04 Гкал/год

18+26

18+4,6

ул. Заводская, №2: Qгод = 0,344 х ---------- х 24 х 30 * 1,1 = 82,97 Гкал/год

18+26

18+4,6

ул. Заводская, №3: Qгод = 
0,347
х ------------ х
 24
 х 30 * 1,1 = 83,70 Гкал/год

18+26

18+4,6

ул. Заводская, №4: Qгод =
 0,053
х ------------ х
 24
 х 30 *
 1,1
= 12,78 Гкал/год

18+26

18+4,6

ул. Заводская, №5: Qгод =
 0,053
х ------------ х 
24
 х 30 *
 1,1 = 12,78 Гкал/год

18+26

18+4,6

ул. Заводская, №6: Qгод =
 0,329
х ------------- х
 24 х 
30 * 1,1 = 79,35 Гкал/год

18+26

18+4,6

ул. Овражная, №1: Qгод =
 0,341
х ------------ х
 24 х 
30 * 1,1 =  82,25 Гкал/год

18+26

Бюджетные организации:

                                                       20+4,6

Амбулатория: Qгод = 0,055 х ------------- х
 24
 х 
30 
* 1,1 = 14,58 Гкал/год

                                                       20+26

20+4,6

Детский сад: Qгод = 0,088 х -------------- х
 24 
х
 30
*
1,1 
= 23,33 Гкал/год

20+26

16+4,6

Школа: Qгод = 0,193 х ------------- х
24  
х 30
 *
1,1
 =
 41,49
Гкал/год

16+26
Прочие потребители:

15+4,6

ООО «Досуг»: Qгод = 0,0051 х -------------- х
24
 х 30 * 1,1 = 1,0245 Гкал/год

15+26

15+4,6

ООО «Эдем»: Qгод = 0,0041 х --------------- х
 24
 х 30 * 1,1 = 0,65 Гкал/год

15+26

18+4,6

Декабрь

Население:

18+2,8

ул. Заводская, №1: Qгод = 0,336 х ------------- х
 24 х
31 * 1,1 = 129,99 Гкал/год

18+26

18+2,8

ул. Заводская, №2: Qгод = 0,344 х ------------- х
 24 х
 31 * 1,1 = 133,09 Гкал/год

18+26

18+2,8

ул. Заводская, №3: Qгод = 0,347 х ------------- х
 24
х
31 * 1,1 = 134,25 Гкал/год

18+26

18+2,8

ул. Заводская, №4: Qгод
 = 0,053 х
 -------------- х 24 
х 31 
*
 1,1 = 20,50 Гкал/год

18+26

                                                        18+2,8

ул. Заводская, №5: Qгод = 0,053 х -------------  х
 24
 х 31
 * 
1,1
= 20,50 Гкал/год

18+26

                                                         18+2,8

ул. Заводская, №6: Qгод 
= 0,329 х -------------  х
 24 
х 31
 * 
1,1
= 127,28 Гкал/год

18+26

                                                         18+2,8

ул. Овражная, № 1: Qгод
 = 0,341 х -------------- х 24 
х 31
 *
 1,1 = 131,93 Г кал/год

18+26

Бюджетные организации:

20+2,8

Амбулатория: Qгод = 0,055 х ------------ х 24 х 31 * 1,1 = 22,31 Гкал/год

20+26

20+2,8

Детский сад: Qгод = 0,088 х -------------- х 
24 х
 31
*
1,1 =
 35,70 Гкал/год

                                                 20+26

                                          16+2,8

Школа: Qгод = 0,193 х ------------ х 24
 х
 31
 *
 1,1 =
 70,70 
Гкал/год

                                          16+26

Прочие потребители:

                                                        15+2,8

ООО «Досуг»: Qгод = 0,0051 х ------------ х
 24
х
 31 *
 1,1 =
 1,81 
Гкал/год

                                                        15+26

                                                       15+2,8

ООО «Эдем»: Qгод = 0,0041 х ------------ х
 24 х
 31 * 1,1 = 1,46 Гкал/год

                                                       15+26

Приложение 10

Протяженность магистральных и распределительных

тепловых сетей, сетей ГВС и паровых сетей в однотрубном измерении по ООО «Ливныстрой»
	№ 

п/п
	Диаметр трубопровода, мм
	Количество

(м)
	Тип прокладки
	Тип 

сетей

	1
	219
	1702
	воздушный
	магистральные(отпуск
потребителям)

	2
	159
	632,8
	воздушный
	распределительные

	3
	108
	184
	воздушный
	распределительные

	4
	89
	57
	воздушный
	распределительные

	5
	76
	115,3
	воздушный
	распределительные

	6
	57
	319,8
	воздушный
	распределительные

	7
	40
	73,6
	воздушный
	распределительные

	
	Всего
	3084,5
	
	


